Cirkulacijas i: ksu aprékins dzivojama maja Vienibas iela 12 (2.da)a, dzivokli 46-90, majas dalai ir atsevisks siltummezgls)
Ailes 2019. gads 2020. gads | ***
iméjums Pozicijas L Maijs Junijs Jalijs Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Janv. Skaidrojums
Kopéjais majai piegadatas siltumenergijas
- - . . aki i0d3 (ménesi) ti
A K'opa sﬂturr](.a_nergués_ ;z?ter_ln_s. sas.kana ar kopéja 14,41 12,23 13,13 8,52 16,94 20,41 41,67 49,68 49,09 ap]o.ms nore_,.lnu per[? a_(mene5|) tll.t?k
siltumenergijas skaititaja radijumiem (MWh) noteikts ar majas kopéjo siltumenergijas
skaititaju siltummezgla ievada.
. N X _ Siltumenergijas patérins majas apkures
Siltumenergijas patérins apkurei saskana ar Vs "
) L nodrosinasanai tiek noteikts ar apkures
B apkures kontura siltumenergijas skaititaja 0 0 0 0 2,913 14,606 25,37 30,693 30,648 o o
o kontdra siltumenergijas skaititaju
radijumiem (MWh) . -
siltummezgla.
Siltumenergijas patérina starpiba - siltumenergijas Aprékinats no kopéja majas patérina (A)
C paterins Gdens uzsildisanai un cirkulacijai kopa 14,41 12,23 13,13 8,52 14,027 14,804 16,3 18,987 18,442 atskaitot patérinu apkures nodrosinasanai
(MWh) (B). C=(A-B)
Diivoklu lietotaiu deklarétais patérats karsta Kopéjais maja patérétais karsta adens
D Detvotdu lietotalu ceilaretals patereta karsta 345 37 29 30 285 39 325 | 355 375 apjoms norékinu ménesi (visu dzivokju
adens apjoms (m3) o R
deklarétais apjoms)
1m3 Gdens uzsildiganai Iidz 55 C patérétai Tiek noteikts ka konstanta vieniba,
E ! uzslidibanal icz 5 - pateretals 0,05808 | 0,05808 | 0,05808 | 0,05808 | 0,05808 | 0,05808 | 0,05808 | 0,05808 | 0,05808 | pienemot, ka ddens tiek uzsildits no 5 C lidz
siltumenergijas daudzums (MWh) s5¢
Aprekinats reizinot deklaréto karsta adens
I . e . D t5rin vi 3
E peklareta uAc‘I.ens apjoma uzsildisanai patéréta 2,004 2,149 1,684 1,742 1,655 2,265 1,888 2,062 2178 apJ.OTu ( .) ar energijas patérinu viena m
siltumenergija (MWh) uzsildisanai (E). F=(D
x E)
Aprekinats no siltumenergijas patérina
adens uzsildisanai un cirkulacijai kopa (C)
G Siltumenergija cirkulacijai (MWh) 12,406 10,081 11,446 6,778 12,372 12,539 14,412 16,925 16,264 atskaitot deklaréta tdens apjoma
uzsildi$anai patéréto siltumenergiju (F). G =
(C-F)
Dzivok|u un nedzivojamo telpu skaits
H Dzivok|u un nedzivojamo telpu skaits 45 45 45 45 45 45 45 45 45 dzivojama maja vai majas dala, ja majai ir
atseviski divi siltummezgli
" P, o Aprekinats sadalot siltumenergiju
Siltumenergija cirkulacijai uz 1 dzivokli vai . . _ .
| o 0,275688889 | 0,224022 | 0,254356 | 0,150622 | 0,274933 | 0,278644 | 0,320267 | 0,376111| 0,3614222 | cirkulacijai (G) ar dzivok|u un nedzivojamo
nedzivojamo telpu (MWh) .
telpu skaitu (H). 1=(G/H)
. . Sabiedrisko pakalpojumu regulésanas
J Siltumenergijas tarifs (EUR/MWh) bez PVN 51,44 51,44 51,44 51,44 51,44 51,44 51,44 51,44 51,44 L R e e
komisijas apstiprinatais tarifs siltumenergijai
Aprekinats reizinot siltumenergiju
irkulacij i i vojama irkulacijai ienu dzivokli vai nedz. tel|
K Cirkulacijas maksa no 1 dzivok|a vai nedzivojamas 14,18 11,52 13,08 7,75 14,14 14,33 16,47 19,35 18,59 cirkulacijai u.z vienu ZI‘vf) i va_l nedz. telpu
telpas (EUR) bez PVN (1) ar siltumenergijas tarifu (J).
K=(1xJ)
PVN 12% 1,7 1,38 1,57 0,93 1,7 1,72 1,98 2,32 2,23 Pievienotas vértibas nodoklis (iedzivotajiem)
Cirkulacijas maksa no 1 dzivok|a vai nedzivojamas .
. 15,88 12,9 14,65 8,68 15,84 16,05 18,45 21,67 20,82 Gala cena apmaksai
telpas (EUR), ieskaitot PVN 12% P

*** Parskata atspoguloti dati par patéréto siltumenergiju parskata ménesi.




